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W A R U N K I PRZYŁĄCZENIOWE
W odpowiedzi na wniosek o prz7Ąączenie do sieci wodociągowej Pani Beaty Pardo

- Dyrektora ŚOS w Szczytnie, Filia im. Jerzego Lanca w Piasutnią Piuirrtno 63, I2 - 140
Swiętajno ldńa wpływu: 09.06,2015 r.l, IJtząd, Gminy Świętajno podaje waruŃi
PrzYłączeniowe podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, obręb geodezyjny
Piasutno, miejscowość Piasutno, gm. Swiętajno, dziŃkao nr ęwid. 501.

1. Dopuszcza się wykonanie przylącza z rur 2

- Polietylenu /rury ciśnieniowe/ PE lub PCV (średnica dostosowana do poboru wody).
2. Głębokość posadowienia rur na przyłączu zgodnie z normami:

- BN-86/91 92-02 dla rur PE /min. t,60 m.l z uwzględnienięm niwelacji terenu.
3. Włączenie przyłącza wykonać za pomocą:

- trójnika.
4. Miejscem zamontowania wodomierzamoże być studnia wodomierzowaz polietylenu.
5. Max. dobowe zapotrzebowanie na pobór wody 0r7 m3ld.
6. Do pomiaru wody zaprojektować wodomierz o wydajności nominalnej dostosowanej

do poboru wody.
7,Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem przyłącza wodociągowego

powiadomićZaklad Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.
8. Termin rozpoczęcia robót instalacyjnych uzgodnić z Zakładem Gospodarki
Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o,
9. Przed włączeniem przyłącza do sieci /eksploatacji/ należy je zachlorować,

przepłuka ć or az sprawdzić szczelność.
CzynnoŚci powyzsze należy wykonaó w obecności przedstawiciela Z. G. K.
w Swiętajnie Sp. z o. o. na dowód czego należy sporządzic stosowny protokół.

10. Po zakończęniu robo§ naleĘz
- zlecic wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanego

wo dociąowe go dla uprawnionych słuzb geo d ezyjny ch;, ptzyłącze wodociągowe zgłosió do odbioru w otwartym wykopie dla
w Swiętajnie Sp. z o. o.

1,1. Zobowiązuje się Z. G. K. w Świętajnie Sp. z o. o. do dostarczenia do tut.
Gminy w terminie 7 dni od dnia odbioru prry|ącza n/w dokumentacii:

-I egz. protokołu zprzeprowadzonych czynności, o których mowa w pkt. 10;
-I egz. protokołu odbioru końcowego;
- I egz. inwentaryzacj i powykonawczej geodezyj nej przyłącza wodociągowe§o,

t2. Przylącze wodociągowe zostanie wykonane w ramach kosztów własnych
uĘtkownika
- Po odbiorze ptzyłącze wodociągowe przyjmuje do eksploatacji nieodpłatnię Z. G. K.
w Swiętajnie Sp. z o. o. na waruŃach określonych w umowie.

13. Prace związane z wykonaniem przedmiotowego przyłączawodociągowego powinny
się odbywaĆ pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje

/stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych fuŃiji
technicznych w budownictwię branża sanitarna/.

14. Projekt budowlany zlecić do opracowania dla osób fizycznych lub jednostek
uspołecznionych uprawnionych do projektowania inwestycji danego typu.

15. Projekt zagospodarowania działki na|eży uzgodnić w Urzędzie Gminy w Świętajnie.

przyłącza

Z. G, K.

Urzędu
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L6. Inne warunki:

- PrzejŚcie przyłączy przez ściany konstrukcyjne budynku wykonać w osłonie
z rur metalowych;

- jeżeli Przyłącze miałoby posłuzyć zaspokojeniu potrzeb pozostałych mieszkańców
budYnku, średnica powinna być dostosowana do zwiększonego poboru wody;

- w obrębie skrzyzowania sieci wodociągowej z innymi vtządzeniami uzbrojenia
Podziemnego, roboty wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrozności;- należy spełnić wymagania wynikające z:

a) UstawY z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
ltj. Dz. U. z 2012 T., poz. 647 ze zm.l

b) Ustawy z dnia 7 lipcal994 t, - Prawo Budowlane ltj.Dz.IJ. z20l3 r. poz.7409
zę zm.l.

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie:
- art. 28 Ustawy z clnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w rvodę
i zbiorowym odprorvadzeniu ścieków (tj. Dz.IJ . z 2015 r. poz. 139)

1. Kto bez uprzedniego zawatcla umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę
zurządzeń wodociągowych, podlega karzę grzywny do 5.000,0 zł.,

2. Kto uszkadz,a wodomięrz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone
na wodomletzu, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajĄcym, a takżę
wPłYwa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych
wodomierza głównego lub urządzenla pomiarowego, podlega karzę grzywny
do 5,000.0 zl..

3. Kto nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo _ kanalizacyjnego
do wykonania czynnoŚci określonych w art.7,podlega karze grzywny do 5.000,0 zł.,

4. Kto bez uprzedniego zawatcia umowy, o której mowa w aft.6 ust. 1, wprowadza
Ścieki do urządzeń kanaltzacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności iub karze
grzywny do 10.000,0 zł.,

5. Obok orzeczenia kary organ orzekający moze nałozyć obowiązek zapłaty nawiąki
narZęcZ przedsiębiorstwa wodociąowo - kanalizacyjnego, w wysokości 1.000,0 zł.
za każdY miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń
wodociągowYch lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego
przedsiębiorstwa,

6. Orzekanie w Sprawach o czyny, o których mowa w pkt. 1-3, następuje na podstawie
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

\ arunki przyłączeniow,e łvażne są 2 lata od daĘ ich wydania.
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Zal<ładGospodarki Komunalnej w Święta;nie Sp. z o. o. (bez załączników)
ala


